
NOTITIE 

 

  

Van : Martin Bos 

  

Datum :  3 oktober 2017 

  

Onderwerp : Revitalisatie Woonschepenhaven,  

Reactie op rapport WCG “Inventarisatie knelpunten Woonschepenhaven”  

  

  

 

Inleiding: 

Aanleiding van deze Notitie is de vraag van Wethouder Van der Schaaf een reactie te geven op het 

rapport van de WCG “Inventarisatie knelpunten Woonschepenhaven dd 12 juli 2017”.  

Dit rapport is begin september door het WCG aan de gemeente verstrekt. 

 

Leeswijzer 

De aangegeven punten uit het rapport zijn gecategoriseerd in 3 rubrieken: 

-Opgelost 

-Wordt opgepakt/opgelost 

-Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

 

 

Reactie 

1 Afmeervoorzieningen 

“Groot verschil in wijze van afmeren”; Wordt opgepakt/opgelost  

Reactie: woonboten langs de steigers zijn afgemeerd middels palen en afmeerbeugels. Woonboten 

langs de wallekant hadden deze voorzieningen (nog) niet. De redenen waarom dit zo is gedaan gaat te 

ver om hier weer te geven. Recent afgestemd om ook de woonboten langs de wallekant te voorzien 

van afmeerpalen en afmeerbeugels. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart en individueel met de 

betreffende bewoner(s) besproken. 

De palen zijn uitgevoerd conform de eisen en voldoen. Beschadigingen worden bijgewerkt 

 

2 Afwerking Algemeen 

-“Verkeersdrempels”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: De drempels zijn niet “tijdelijk verwijderd” maar definitief. De gehele weg is verwijderd en 

conform het gemeentelijk (verkeerskundig) beleid zijn wij in woongebieden waar met lage snelheden 

wordt gereden terughoudend met het aanleggen van drempels. Zo ook in de Woonschepenhaven waar 

sprake is van 2 korte doodlopende wegen (oost en west) welke beide slechts door bestemmingsverkeer 

wordt gebruikt. De zorg van enkele bewoners hierover is gedeeld met de wijkagent. De bewoners 

dienen (zoals gebruikelijk) meldingen over te hard rijden te doen bij de wijkagent. Hij monitort de 

meldingen en kan over gaan tot handhaving en of wordt overgegaan tot aanbrengen van 

verkeersdrempels. 

Na realisatie is er t.h.v. steiger 4 een sleuf gemaakt door de weg, de bestrating van de sleuf is 

vervolgens als drempel teruggebracht.  

 

-Lantaarnpalen masten en nutskasten staan schots en scheef: Opgelost 

Reactie: een aantal OV masten en nutskasten zijn scheef gaan staan. Zijn geplaats in losse/nieuwe 

grond wat zetting mogelijk maakt. Deze zijn inmiddels rechtgezet. 

 

-Afwerking bovenzijde damwand; Wordt opgepakt/opgelost (deel bij ingang) 

Reactie: De uitvoering van de damwand is sober en doelmatig gerealiseerd. Een deksloof ter draagt 

niet bij aan deze eis. Dat dit een onveilige situatie is wordt voor en deel herkent. T.h.v. de 

invaart/afsluitdeur, met name de schuine aflopende damwand, wordt nog voorzien van een afdekrand. 



De gehele damwand staat aan de teen van een talud, de grond is tegen de bovenkant afgewerkt 

voorzien van een grasbekleding. Bij dit (overgrote) deel is geen sprake van een onveilige situatie, hier 

voldoet de damwand aan de eisen.  

 

-Gaten in de buitendijk”: Wordt opgepakt/opgelost 

Op sommige punten is/was de grond verzakt, met name langs de damwand. Hier is de grond ontgraven 

voor het plaatsen van de damwand en aanbrengen verankering en treedt zetting op. De gaten 

worden/zijn aangevuld. 

 

3 Afwerking steigerwerken 

-“Toegang tot de steigers is hellend, gevaarlijk bij gladheid”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet 

reeds 

Reactie: De huidige toegangen voldoen aan de normen waarin hellingen in de openbare ruimte zijn 

toegestaan.  De gerealiseerde hellingen vallen binnen deze norm.  

 

-“dekplaten liggen niet overal vlak en deels niet afgekit”: Is opgelost.  

Reactie: vlakheid van de platen voldoet aan de eisen. Deels waren de platen niet afgekit ivm 

vervanging van dekplaten en doordat de kitwerkzaamheden weerafhankelijk zijn.  

 

-“dekplaten zijn niet erg stroef, ernstige twijfel hoe e.e.a. zich houdt in tijd”: Niet opgelost, huidige 

situatie voldoet reeds 

Reactie: Dekplaten voldoen aan de stroefheidseisen. Kwaliteitscontrole toont aan dat de platen 

voldoen aan de eisen. 

 

-“randafwerking steigers geen doorvalbeveiliging”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: Op steigers en kades wordt geen valbeveiliging voorgeschreven en is ook niet wenselijk.      

 

-“gemeniede staalconstructies, hoeverre dit houdt i.c.m. (strooi) zout en vorst”: Niet opgelost, huidige 

situatie voldoet reeds 

Reactie: De constructie voldoet aantoonbaar ruimschoots aan de levensduureis van 20 jaar 

 

-“aantal reddingtrapjes per steiger is beperkt”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: er zijn geen normen voor het aantal uittredepunten. Voor de revitalisering is daarom 

uitgegaan van de oude situatie. Sinds decennia waren op de koppen van de steigers uitklimtrappen 

gesitueerd en hebben nooit tot klachten geleid. In de nieuwe situatie zijn de trappen vervangen voor 

nieuwe exemplaren.  

Uiteraard is het de bewoners toegestaan om aan de woonboot een uitklimmogelijkheid aan te brengen, 

een gerichte oplossing bij de eigen woonsituatie en gebruikelijk bij het wonen op/aan het water.   

 

4 Afwerking rondom sluis 

- “afmeervoorziening bij sluis ontbreekt”: Wordt/ is opgelost 

Reactie: er is een afmeervoorziening aangebracht aan zowel de binnen- als buitenzijde van de deur. 

 

-“Veiligheid rondom deur niet gegarandeerd”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: de deur valt onder de machinerichtlijnen en is als zodanig gerealiseerd. De huidige situatie 

voldoet aan de wettelijke normen.  

   

-“de sleutelbediening wordt als zeer onhandig ervaren”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: de deur is uitgevoerd conform de machinerichtlijnen. Deze eist deze bediening met een  

persoonlijke sleutel. 

 

 

 

 



-“plaatsing van de deur aan Eemskanaalzijde…. Grote druk door voorbijvarende schepen, twijfel over 

weerstand”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: De deur voldoet aan de constructieve eisen en levensduur eis van 20 jaar. 

 

 

5 Algemene punten 

-“slordig afgewerkt, puin in bermen en op de dijk”: Opgelost 

Reactie: grond wat is toegepast voldoet en is waar nodig  (milieukundig) getoetst. 

 

6 Installatietechnisch  

-”Riolering”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie:  Het rioolsysteem is conform getoetst ontwerp gerealiseerd. Mocht er zich een probleem 

voordoen met de (openbare) riolering dan wordt dit opgelost. Vanuit onze recente individuele 

gesprekken met bewoners zijn er opmerkingen geplaatst. Met de rioleringsspecialist en beheerder gaan 

wij een aantal situaties nader beschouwen of er sprake is van een (structurele) tekortkoming. Mocht dit 

het geval zijn dan wordt dit opgelost. 

 

Overtreden van het verbod tot lozen van afvalwater is een verantwoordelijkheid van bewoners. Als 

gemeente bieden wij 1 lozingspunt/aansluiting. Wij gaan ervan uit dat op de woonboot de installatie zo 

is ingericht dat al het afvalwater wordt afgevoerd via het rioleringssysteem. Ook dat is een 

verantwoordelijkheid van de bewoner/eigenaar. Overigens is NTA geen norm voor riolering in de 

openbare ruimte, hier gelden heel andere normen. 

 

-“Water”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: Onbekend waar de opmerking vandaan komt dat het waterleidingsysteem “niet conform 

tekening is aangelegd”. Is conform DO en UO aangelegd in nauw overleg en onder controle/op 

aangeven van het WBG ontworpen en gerealiseerd. Naar aanleiding van bezwaren/klachten bewoners 

heeft de Ombudsman een onderzoek ingesteld. Conclusie is dat de gemeente voldoende aantoonbaar 

heeft gemaakt dat het systeem veilig is. 

Ook hier: NTA is geen norm voor (drink)waterleidingsystemen in de openbare ruimte. Er is geen 

strenger bewaakt product dan drinkwater, hier gelden dan ook zeer strenge normen en controles.   

   

-“Gas”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Geen specifieke opmerkingen. Opmerkingen als “twijfel” en “onduidelijkheid” kunnen wij niet 

weerleggen. 

 

-Electra/telecom en kabel/straat-steigerverlichting: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: Opmerkingen als “twijfel” en “onduidelijk” kunnen wij niet weerleggen. 

 

-Kasten op de steiger zijn open aan onderzijde. Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Reactie: De situatie is niet anders dan reguliere kasten geplaatst in de grond. Ook daar kan ongedierte 

zich nestelen. Zo wij het zien, en het verleden zich bewijst, vormt dit geen probleem.    

 

7 Milieukundig  

-“Baggerspecie op de dijk”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

De uitkomende baggerspecie is afgevoerd en verwerkt door een erkend eindverwerker.  

 

-“Freesasfalt op de dijk”: Niet opgelost, huidige situatie voldoet reeds 

Het pad op de “buitendijk” is gerealiseerd met freesasfalt vrijgekomen uit de rijbaan. Dit asfalt is 

onderzocht voordat het is verwerkt op de buitendijk. 

Wel laat de afwerking te wensen over, dit wordt nog opgepakt en netjes afgewerkt. 

 

 

 



-“Baggerdiepte”: Voldoet 

Na realisatie in 2015 en 2016 zijn uitpeilingen uitgevoerd. Aantoonbaar voldeed de diepte op dat 

moment aan de eisen. Wervelingen en zuiging kan plaatselijk afwijkingen veroorzaken in resp 1 of 2 

jaar.    

Zijn er resultaten bekend die extreme situatie aangeven (zoals wordt aangegeven afwijkingen van ca 

0,6m) dan horen wij dat graag waar deze ondiepte zich bevindt. Onze peilingen geven dat niet aan.      


